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Katseprotokoll NH2023/V140409M
Rahvatervise labor
Joogivee mikrobioloogiline analiiis
Tellija: Osatihing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401
Veeallika valdaja: Osatlhing KIILI KVH Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Toompihla tn 1, 75401
Proovivotu koht: Kiili Gimnaasium. Harju maakond, Kiili vald, Kiili alev, Kooli tn 2
Proovivotja: spetsialist Aare Reinsalu atesteerimistunnistus nr: 2412/23;2115/22
Veeallika liik: veevérgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: lIma isedrasusteta proovivotu pudel
Proov voetud: 27.11.2023 kell:  12:10 Analids alustatud: 27.11.2023 kell:  14:03
Proov toodud laborisse: 27.11.2023 kell:  13:45 Analids l1opetatud: ~ 30.11.2023
Proovi koodnumber: KL2023AR24326 Protokoll vormistatud: 30.11.2023
Nditaja Uhik Tulemus  |Piirnorm Meetod
Kolooniate arv 22°C PMU/1 mi <3 Mirkus' | EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli MPN/100 ml 0 0 EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid MPN/100 ml 0 0 EVS-EN ISO 9308-2
Soole enterokokid PMU/100 ml 0 0 EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMU- pesa moodustav iihik. Seletus: MPN-kdige tdeniolisem arv, {ihik ,,MPN/100ml*“ on samaviirne
iihikuga ,,PMU/100ml*

Piirnormide alus: Sotsiaalministri madrus nr. 61, 18.03.2023 ,,Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinduded ja
analiiiisimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nduded®.
Markus?: Ebaloomulike muutusteta.

Markus: tulemus < 3 véljendab pesade arvu 1-2 (EVS-EN ISO 8199).

bicanaluiitik S.Rudoka W

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete digsuses.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna
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